
Souběh [m Kř ížení [m ]

Kabely 1kV 0,05 0,05

Veřejné osvětlení 0,05 0,05

Sdělovací kabely 0,30*            

0,10**

0,30*            

0,10**

Plynovod NTL                                               

Plynovod STL

0,40             

0,60

0,10**           

0,10**

Vodovodní sítě a přípojky 0,40 0,40*            

0,20**

Stokové sítě a kanalizační přípojky 0,50 0,30

Vzdálenosti projek tovaného kabe lového vedení nn          

od ostatních podzem ních sítí

Dle ČSN 736005 Prostorov é uspořádání sítí technického v y bav ení

*     Nechráněné,    **  V ochranné trubce

Tento výkres byl ověřen v územním řízení
a je součástí rozhodnutí
č.j. MUKO-57527/2022-lb
ze dne 05.08.2022
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